Whytyczne dotyczace oferty

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego
instalacji elekirycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci polaczeri, osprzetu, zabezpieczen
i Srodkéw ochrony od porazer, opornoici izolacji przewoddw oraz uziemiania instalacji i aparatéw
przeprowadzonej zgodnie z artykulem 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

Przedmiotem zamdwienia objete sq:

a) lokale mieszkaine, uytkowe i garaze stanowigce wtasno$é Gminy Watbrzych i zarzadzane przez Miejski
Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. w Watbrzychu, zlokalizowane w budynkach bedacych wiasnoscia Wspélnot
Mieszkaniowych,

b) czgsci wspdine budynkéw wraz z lokalami mieszkalnymi, uzytkowymi i garazami stanowiace w 100%
wiasnos¢ Gminy Watbrzych i zarzadzane przez Miejski Zarzad Budynkéw sp. z 0.0. w Watbrzychu.

Wykaz adresowy zostal zawarty w zataczniku nr 1.

Przeprowadzenie w/w kontroli ma na celu sprawdzenie, czy w trakcie eksploatacii stan techniczny instalacji lub
urzadzen elektrycznych nie ulegh pogorszeniu w stopniu stwarzajacym zagrozente dla Ich dalszego bezpiecznego
uzytkowania, oraz czy ich dalsze uiytkowanie zapewnia ochrong intereséw uzytkownikéw innych lokali
korzystajacych z tej instalacji oraz oséb trzecich.

Kontrola winna obejmowac¢ co naimniej:

. ogledziny w zakresie ochrony przed dotykiem bezposrednim i ochrony
przeciwporazeniowe),

. pomiary rezystancji izolacji,

. badania ciagtosci przewodéw ochronnych,

. badania przed dotykiem poérednim,

. préby dziafania urzadzen réznicowopradowych.
Kontrola powinna obejmowad w szczegdlnodci:

] sprawdzenie stanu sprawnosci technicznej i warto$ci uzytkowej instalacji i urzadzen
elektrycznych w calym obiekcie budowlanym oraz jej estetyki
. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnoéci polaczen,

osprzetu, zabezpieczen i srodkdéw ochrony porazeri, opornosei izolacji przewodéw oraz
uziemien instalacji i aparatéw
Sprawdzenie stanu technicznego sprawnodcl instalacii elektryczne] i piorunachronne] nalezy przeprowadzié
przez dokonanie:

. ogledzin® instalacji elektrycznej,
. badan i préb instalacji elektrycznej,
* ogledzin®, badan | pomiardw instalacji piorunochronnej.

*} Ogledziny — sa to obserwacje i ocena urzadzert instalacji elektrycznych bez przeprowadzania pomiaréw préb;
dla wielu urzadzer ogledziny s3 podstawowa czynnoécia w prowadzeniu prawidiowej eksploatacji.

Przeglad instalacji w cze$ciach wspéinych budynkéw powinien obejmowaé:
1. w zakresie elementow zasilania instalacji {zwigzanych z podiozem budynku)
» przylacza i zlgcza,
¢ ukiad zasilania rezerwowego, jesli taki zostal zaprojektowany i wykonany.
2. w zakresie giéwnych elementéw instalacji:
s wylgcznik gtéwny,
» gidwna tablice rozdzielcza (GTR),
e gldwng tablice administracying {GTA),
¢ wewnetrzng linig zasilajaca (wlz),
» tablice pigtrowe lub sekeyjne,
* rozdzielnice miejscowe zasilajgce odbiorniki silowe,

* uziemienia i przewody ochronne oraz potaczenia wyréwnawcze gléwne i dodatkowe
{miejscowe).
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3. w zakresie stanu instalacji:
¢ odwietlenie podstawowe, awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne) i przeszkodowe,
» gniazda wiykowe,
s w pomiesz¢zeniach administracyjnych, techinicznych i gospodarczych,
» w pomieszczeniach uzytkowych.
4. w zakresie instalacji piorunochronnej:
* czesci nadziemne {zwody i przewody odprowadzajace),
s elementy uziemienia.

Przeglad instalacji w mieszkaniach, lokalach uzytkowych, garazach, pomieszczeniach gospodarczych powinten
obejmowaé:

1) przeglady tablic elektrycznych w mieszkaniach, fokalach uzytkowych, garazach, pomieszczeniach
gospodarczych,

2) sprawdzenie stanu technicznego wkladek topikowych lub wylacznikéw nadmiarowo pradowych
i wytacznikéw réznicowopradowych,

3) sprawdzenie tablic licznikowych i licznika,

4) sprawdzenie stanu gniazdek wtyczkowych i wytacznikdw, obwoddw zasilajgcych odbiorniki
zainstalowane na stale, w tym obwdéd zasilajacy kuchnig elektryczng, elekiryczny podgrzewacz wody
itp.

5) cigglosci przewoddw ochronnych , w tym potaczen wyréwnawczych,

6} wykonanie badan oraz sporzadzenie protokotéw:

* skutecznoscl ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie zasilania,
* skutecznosci Srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

* rezystanci izolacji instalacji elektrycznej,

* sprawdzenie skutecznosci dzialania wylacznika réznicowo-pradowego.

Liczba lokali zarzadzanych przez zamawiajacego objetych niniejszym zaméwieniem moze w okresie realizacji
odbiegaé od stanu okredlonego w zafaczniku nr 1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niewykorzystania
catkowitej ilosci zamdwienia. Wykonawca nie bedzie wnosit z tego tytuiu tadnych roszczen wezgledem
zamawiajgcego.

Lokale znajdujgce sig na wykazie stanowiacym zatacznik nr 1 sg lokalami, ktére na dzier ogloszenia niniejszego
postepowania posiadajg liczniki energii elektrycznej. Zamawiajacy informuje, ze mimo aktualizowanych przez
niego list adresowych moze zdarzyé sig sytuacja, ze po praybyciu na miejsce Wykonaweca stwierdzi brak licznika.
Stwierdzenie przez wykonawce braku licznika dla lokalu nie podlega oplacie.

Termin wykonania zaméwienia
Prace zwigzane z kontrolg instalacji elektrycznej nalezy wykonaé w terminie od 07.09.2015r. do 06.11.2015r.

Warunki udziatu w postepowaniu
O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sig Wykonawey, ktdrzy spefniajg ponizsze warunki:

¢ NIEZBEDNA WIEDZA | DOSWIADCZENIE
Warunek: Wykonanie nalezycie co najmniej 1 ustugi o charakterze i Zozonoéci poréwnywalnej z przedmiotem
zamowienia,
Warunek zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze sie dodwiadczeniem zawodowym polegajacym na tym,
Ze w okresie ostatnich 3 lat przed uphywem terminu skiadania ofert, a jezel okres prowadzenia dziatalnoéc jest
krétszy — w tym okresie, wykonat/wykonuje co najmniej 1 ustugg w ramach jednego kontraktu polegajaca na
wykonaniu kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych lub utytkowych oraz

czesciach wspélnych budynkéw, w zakresie okreslonym w przedmiocie zaméwienia, w ilodci nie mniejszej niz
200 szt.

Przez jedng ustuge Zamawiajgey rozumie ustuge wykonana/wykonywana na podstawie jednej umowy lub jednego
zadania inwestycyinego.
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¢ (OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA
Warunek: Dysponowanie przez Wykonawce osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia.
Warunek zostanie spetniony jefeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje dla realizacji zadania co najmniej 4
osobami, ktore bedg dokonywac kontroli, w tym:
> co najmniej 2 osoby posiadaja wazne $wiadectwo kwalifikacyjne typu E z wpisanymi uprawnieniami
na prace kontrolno-pomiarowe | wiedze z przeszkolenia w zakresie udzielania pierwsze} pomocy
z ratownictwa przy pracach z urzadzeniami elektroenergetycznymi,
> co najmniej 2 osoby, ktére jako nadzorujgce winny posiadaé waine §wiadectwo kwalifikacyjne typu D
z wpisanymi uprawnieniami na dozér nad pracami kentrolno-pomiarowymi,

e SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnodcel cywilnej na kwote min, 50 tys. zt.
Warunek zostanie speiniony Jezeli Wykonawca przedstawi optaconag polise, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zgodnej z przedmiotem zamdéwienia, na kwote nie mniejsza niz 50 tys. zt

Ocena spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu

1. Ocena speinienia warunkéw przez Wykonawcédw bedzie dokonywana wg zasady: spelnia/nie speinia,
na podstawie przedioZonych przez Wykonawcéw dokumentéw wyszczegdlnionych w pkt. "Wykaz
dokumentdw".

2. Niespetnienie przez Wykonawce chociazby jednego z warunkéw wymienionych w pkt. "Warunki
udzialu w postepowaniu” skutkuje odrzuceniem ziozonej przez niego oferty.

Wykaz oswiadczen i dokumentéw

Zamawiajacy wymaga ziozenia w ofercie nastgpujacych dokumentéw:

1. Wykaz wykonanych/wykonywanych ustug w zakresie dokonywania kontroli stanu technicznego
instalacji elektrycznych, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartogci, przedmiotu,
liczby wykonanych przegladdw, dat wykonania [ podmiotow, na rzecz ktérych zostaly wykonane lub sa

wykonywane, wraz z dowodami, ze ustugi te zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie wedtug
zatgczonego wrzoru (zat. nr 6)

Dowodami, o ktérych mowa sa;

- Poswiadczenie, z tym ze w odniesieniu do nadal wykonywanych ustug okresowych lub tiaglych poswiadczenie
powinno by¢ wydane nie wczesnie] niz na 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert;

- Odwiadczenie wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskaé poswiadczenia

- W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego ustugi wskazane w wykazie zostaty wczesniej
wykonane, wykonawca nie ma obowiqzku przedkladania dowoddw.

- W razie koniecznodcl, szczegdinie gdy wykaz lub dowody, o kidrych mowa powyzej, budzié beda watpliwosci
Zamawiajacego lub gdy z poswiadczenia albo z innego dokumentu wynikaé bedzie, ze zaméwienie nie zostato
wykonane lub zostato wykonane nienalezycie, Zamawiajacy moze zwrécié sie bezpoérednio do wiadciwego

podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byly lub mialy zostaé wykonane, o przediozenie dodatkowych
informacji lub dokumentéw bezposrednio Zamawiajacemu.

2. Wykaz osdb, ktdre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdéwienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia (minimum dwa lata pracy wzawodzie] 1 wyksztalcenla
kierunkowego niezbednych do wykonania zaméwienia, wg zalacznika nr 5. Wykonawca zobowigzany
jest dolaczy¢ do oferty kopie aktualnych uprawnien oséh wymienionych w w/w wykazie.

3. Opiacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, e wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosel cywilne] w zakresie prowadzone] dzialalnoéci, na kwote nie
mniejsza niz 50 000 =,
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Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca okresla ceng jednostkowo-ryczattowa (koszt) netto i brutto odrebnie dia [okali
{mieszkalnych, uzytkowych) i czesci wspdinych budynkdw.

2. Cena ofertowa powinna obejmowac wszelkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem czynnodci
okredlonych w opisie przedmiotu zamdwienia, ktére mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania
oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce maja byé wliczone
w cene ofertowa.

3. Ceng okredlong w ofercie nalezy podad w walucie polskiej, do dwédch miejsc po przecinku.

Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustaia sie wynagrodzenie ryczattowo — iloéciowe.

5. Liczba lokali i czedci wspdlnych podana w zalgczniku nr 1 jest wartodcig okreélona na dzier ogloszenia
postgpowania. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowié¢ bedzie wynik lloczynu faktycznie
wykonanych przegladdw i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy.

6. W przypadku ztoZenia oferty, ktdrej wybor prowadzilby do powstania obowiazku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspélnotowego
nabycia towardéw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw i ustug, ktdry miatby wplaci¢ zgodnie z chowigzujacymi przepisami,

7. Podstawa wyboru Wykonawcey bedzie wartoéé zamdwienia netto.

Ea

ZAYACZNIKI DO WYTYCZNYCH

Nr 1. Wykaz adresowy + wstepny harmonogram wykonywania przegladéw

Nr 2. Wzory protokotéw przegladow instalacji elektrycznej

Nr 3. Wzory dokumentdw wymaganych przy przekazywaniu protokotéw z przegladéw instalacji
3.1 Protokét przekazania
3.2 Lista wykonanych 1 niewykonanych przegladéw
3.3 Potwierdzenie 3 wizyt na danym adresie {przy braku lokatora)

Nr 4. Wzor oferty

Nr 5. Wykaz osob

Nr 6. Wykaz usiug
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