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KONTROLA STWIERDZILA:

ny piec kaflowy pokojowy jest

zakresie oczysci kanaly w piecu .
W kuchni brak jest wentylacji wywiewnej . Okna PCV brak nawiewnikow .

Nalezy zapewnié

Protokél etrzymujg:

1. Wilasciciel
2. afa

— uzytkownik budynku

Wy 0 wym 14x14cm jest drozny, ciag komina prawidlowy .

——

przyczyng dymienia — lokator oéwiadezyl, ze we wiasnym

doplyw powietrza z zewngtrz .
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