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Protokot

Z kontroli kamera inspekcyjna przewodéw- dymowego i rurowego bedacym
wiasnoscia:

Wspdlnota Mieszkaniowa przy ulicy Armii Krajowej 66 w Watbrzychu.

KONTROLA STWIERDZItA:

1. Przewdd rurowy z lokalu nr 7 jest szczelny i drozny.

2. W lokalu nr 7 istniejacy nawiew z zewnatrz dla kominka jest czgsto przymykany,
do czego przyznat sie lokator. Moze to zaktocac prace urzadzen grzewczo
kominowych.

3. Przewdd dymowy murowany z lokalu nr 6 jest nieszczelny. Na wysokosci okotfo
6,50 metra od korony komina jest widoczna dziura przechodzgca na sgsiedni
kanat.

4. Zaleca sie uszczelnienie przewodu kominowego z lokalu nr 6 masa ceramiczna
badz wktadem kominowym z blachy zaroodporne;j.

5. Do czasu usuniecia usterki wydaje sig zakaz uzywania kominka w lokalu nr 6.
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